
Характерные неисправности блока питания и сигнализации ФСТ-03В1 

 

Номер 
неисправности 

Описание неисправности 

х1 Нет связи с контроллером канала 

х2 Обрыв/КЗ линии связи с БД 

х3 Нет сигнала (данных) от БД 

х4 
Пониженное напряжение питания БД (возможно 
большое сопротивление линии связи с БД)  

х5 Неисправность сенсора БД     

х6 Внутренняя неисправность БД 

х7 Не правильная калибровка БД     

х8 Не калиброванный БД 

1х 
Неисправность ИК канала (нет связи с платой 
интерфейса) 

2х Ошибка EEPROM 

3х 
Ошибка задания активаторов исполнительных 
устройств 

4х Ошибка связи с блоком релейного расширения 

5х Ошибка модуля сохранения 

6х Не настроен модуль сохранения 

 
 


